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PREFEITURA DE
ESTADO DO PARANA
Assunto: Memorial Descritivo de Projeto Elétrico da Reforma e Ampliagao da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e CRAS.

OBJETIVO

O presente projeto trata das instalagbes elétricas da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e CRAS. O mesmo foi elaborado de acordo com as Normas
Brasileiras para Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo NBR-5410/93, e NBR 5.413/92,
respeitando-se as particularidades da concessionaria de Energia Elétrica do Parana
(COPEL).

A concepgéo do projeto se mostra apenas em um pavimento térreo. Desta forma
foi elaborado o projeto da edificagdo, contendo todos seus elementos. Para atender a
necessidade construtiva de hoje, sera utilizado o projeto arquitetdnico como base para o

projeto elétrico. Estes estarao representados pelas trés pranchas em anexo.

TIPO DE FORNECIMENTO
Pelo valor total da carga instalada gerada no projeto, a mesma teve que ser
demandada, de acordo com as normas j& citadas, ocasionando uma demanda total

calculada, sendo:

lluminagioeTomadas | 208 | 100% 20,8
Aparelhos de aquecimento de dgua 11 84% 9,24
Maguina de lavar 1 100% 1
Fogdo elétrico 3 100% 3
Condicionadores de ar 22,9 100% 22,9
Total 56,94

O fornecimento sera trifasico: quatro condutores, trés fases e um neutro em
categoria de fornecimento 43, segundo as normas da concessionaria estadual, sendo o
disjuntor de entrada, trifasico com corrente nominal de 150A, e tubulagcdo em EPR ou
XLPE de 60mm, 2” de secio.
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ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de energia sera feita conforme as normas da concessionaria, com
ramal de ligagcdo multiplexado com as fiagdes minimas em cobre de 35mm? para as
50mm? aluminio. O ramal de entrada sera com fiacdo para fases e neutros de 70mm?
com maneira “D” de instalar, utilizando tubulagdo de 2" de didmetro minimo, em poste

padréo da concessionaria, com medi¢cdo em muro e saida aérea.

ILUMINACAO
A iluminagdo do sistema elétrico projetado foi calculada seguindo as NBR
5.461/91 e NBR 5.413/92, conforme anexos 1,2 e 3.

TOMADAS

O sistema de alimentagéo elétrico de tomadas foi dimensionado segundo as
normas brasileiras e deve ser instalado conforme projeto, conforme anexos 4, 5 e 6.
Também estao calculadas no projeto, tomadas de uso especifico, ou seja: tomadas para
equipamentos indicados no projeto arquitetdnico como ares-condicionados, maquinas de
lavar roupas e chuveiros conforme legendas em projeto. A execucao devera respeitar as
indicagbes de projeto, quanto a bitola dos fios e de sua tubulacdo. A tubulagdo sera
executada apenas nas paredes, para as descidas da fiagio, com tubulaggo de 1”.

ATERRAMENTOS

Devera ser executado, conforme indicado em projeto, aterramento da rede, em
caixa de passagem e medig&o propria, constituido por uma haste galvanizada de 35mm
de didmetro, com 2,00m de profundidade em relacdo ao piso pronto, ligada ao sistema
por um condutor de 35mm? de secao, e este ligado ao quadro geral de distribuicao, por
condutor de mesma secgdo, e consequente ligagdo aos Centros de Distribuicao, por
condutor de 35mm? de secao, e posterior ligacdo ao sistema de fornecimento de energia

para tomadas simples e especiais.

QUADROS DE DISTRIBUIGAO
Esta prevista a instalagdo de 3 Quadros de Distribuigao nesta obra, conforme os

I
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locais indicados no projeto, sendo o primeiro, composto por caixa para até 28 disjuntores
de correntes nominais diversas no CRAS, o segundo composto por caixa para até 24
disjuntores na Secretaria e o terceiro, composto por caixa para até 12 disjuntores de
correntes nominais diversas na ampliagao.

No entanto, no Quadro de Distribuicdo 1 estad prevista a instalacdo de 21
disjuntores, sobrando espago ainda para a instalagdo de 7 disjuntores. No Quadro de
Distribuicéo 2 esta prevista a instalacdo de 13 disjuntores, sobrando espacgo ainda para
a instalagéo de 11 disjuntores. No Quadro de Distribuicdo 3 esta prevista a instalacao de
8 disjuntores, sobrando espaco ainda para 4 disjuntores. Desta forma, os trés quadros
de distribuicao atendem a tabela 59 da NBR 5410, que determina que nos quadros de
distribuicdo devem ser previstos espacgos reservas.

Os célculos foram apresentados nos Quadros de Cargas, anexos 1, 2, 3,4, 5¢ 6.
Os disjuntores deverdao ser termomagnéticos de correntes nominais diversas, para

proteger o ramal de distribuicao.

CONDUTORES

Todos os condutores foram calculados obedecendo aos critérios de méxima
corrente e queda de tensao (conforme NBR 5410), sendo escolhido sempre o critério
que apresentar a maior seccao. Os condutores deverao ser cabos flexiveis resistentes a
chama, de marca reconhecida e instalados por profissional habilitado. Ndo sio
permitidas emendas dentro de tubulagdes, apenas nas caixas de passagem

distribuidas em projeto.

EXECUGAO DOS SERVICOS

No que se refere a execucéao, observar:

o A execucao do sistema elétrico devera ser feita por profissional habilitado e de
capacidade reconhecida;

° As emendas somente poderdo ser executadas nas caixas devendo ser soldadas
(quando for o caso) ou rosqueadas e isoladas adequadamente;

° A enfiagao dos condutores nos eletrodutos sé sera executada apés a conclusdo do

emboco das paredes e tetos; \é‘
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° Toda a tubulagao, no ato da enfiagao dos condutores, deve estar seca e limpa;

© O executor do sistema devera verificar o correto isolamento dos condutores, bem
como preservar sua qualidade evitando rompimentos durante a enfiacio;

® Antes do inicio da instalagao de luminarias, interruptores e tomadas, o responsavel
pela execucdo do sistema elétrico devera apresentar uma peca de cada item para
conferéncia do item e autorizacdo para instalagéo.

° Qualquer alteracdo no presente projeto s6 podera ser feita com expressa
autorizacdo do autor, sob pena deste perder seu efeito e consequentemente, a

responsabilidade técnica sobre o projeto.

Demais questdes ou dulvidas técnicas, o autor devera ser consultado.
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ANEXOS

ANEXO 1 ~ RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE CARGA ILUMINAGAO - CRAS

A Recepgdo 4 280 280
1 | RECEPCAOE | 127 gfrcuu:agf" ; ; igg igg 820 6,46 4 1,5 Mono 2 10
CIRCULACRO HORaGH0,
Circulagdo 3 4 280 280
{LUM. SALA i
2 DE REUNIOES 127 Sala de Reunides 12 760 760 760 5,98 4 15 Mono 2 10
Psicologo 2 160 160
Coordenadora 3 220 220
M. SA
3 | ILUM. SALAS 127 PRy AT > 160 160 640 5,04 4 1,5 Mono 2 10
Sala de Atendimento | 1 100 100
PCR 1 100 100
Arquivo 2 160 160
Banheiro Masculino 1 100 100
ILUM. AREAS = — 1
4 DE SERVICO 127 B;nhe’lrf) Feminino 1 100 100 660 5,20 4 1,5 Mono 2 10
eposnltq Cestas 1 100 100
Basica
Copa 3 100 100
TOTAL 2880

Rua Bardo de Capanema, 134 | Vitorine | PR | CEP 85520-000 | CNPJ 76.995.463/000i-00

S (46) 3227-1222 ‘;’: wwwvitorino.prgovhr 5 prefeitura dvitorino.pr.gov.br



PREFEITURA DE g

Vitorino

ESTADO DO PARANA

ANEXO 2 - RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE CARGA ILUMINAGAO - SECRETARIA

Recepgdo 4 280 280
REg-EL::SIiO Circulagdo (banheiro) 1 100 100
1 BANHEIROS E 127 Banheiro 1 100 100 800 6,30 3 15 Mono 2 10
QRCULACAO PCR 1 100 100
Circulagdo 3 220 220
Coordenadora 1 100 100
Secretéria 1 100 100
ILUM. SALAS C"C‘s‘::’f;:;;;‘:)’e ” : i 200
2| eexternvo | ¥ Psicopedagoga A 100 100 1060 8,35 4 43 Mok | 2 2L
Psicélogo 1 100 100
Sala de reunites 4 280 280
Hall externo 4 280 280
ILUM.
3 EXTERNA 127 | Arandelas e Refletores | 11 700 700 700 5,51 4.5 Mono 2 10
TOTAL 2560
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ANEXO 3 — RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE CARGA ILUMINACAO - AMPLIAGAO

Acesso 1 1 100 100
Acesso 2 2 160 160
Com do 4 280 280
1] wum | 127 c;;::; - = = N . 3 1,5 Mono | 2 10
AreadeServico | 1 100 100
Depésito DML 1 100 100
Garagem
ILUM. Cobegrta = it e
2 GARAGEM 127 e 1020 8,03 3 15 i Mono | 2 10
Reservatorio | 3 89 260
TOTAL 2040
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ANEXO 4 - RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE CARGA TUG E TUEs- CRAS

Recepcio 4 | 400 320
5 T 127 112 8,82 4 2,5
b Sala de Reunides 10 1000 800 0 hane 15
Depésito Cestas
6 TUG 127 Bésicas 1 100 80 1040 8,19 4 2,5 Mono 15
Copa 2 1200 960
Psicdlogo 2 200 160
Coordenadora 4 400 320
7 UG jpy | AsistnctSodal | 2} 200 150 960 756| 4 25 |Mono 15
Sala de 2 160
Atendimento 200
Circulacdo 2 2 200 160
PCR 1 600 480
8 TUG 127 5 4,41 4 5 M 1
f Arquivo 1 100 80 69 g one 3
Banheiro Masculino| 1 600 480
9 TUG 127 9 ,56 4 2, M 1
5 Banheiro Feminino | 1 600 480 60 % ; a8 >
10| TUG foy | mummesE Qg gy 800 800 63| 4 25  |Mono 15
Emergéncia 1
1| TUe 1p7 | ‘Lumindriasde ) g\ ghy 800 800 630 4 25 |Mono 15
Emergéncia 2

Rua Bardo de Capanema, 134 | Vitorino | PR | CEP B5520-000 | CNPJ 76.895.463/0001-0C

S (48) 3227-1222 & wwwvitorinoprgovbr 53 prefeitura cvitorino.prgov.br




L R il

PREFEITURA DE g

Vitorino

ESTADO DO PARANA

Y

Ar condicionado
12 TUE'S 220 (recepgdo 15000 1 1850 1850 1850 8,41 2.5 Bi 3 15
BTUs) 4

Ar condicionado 1
i3 TUE'S 220 {sala de reunides 1 2650 2650 2650 1205 25 Bi 3 15
21000 BTUs) g 4
Ar condicionado 2
14 TUE'S 220 {sala de reunides 1 2650 2650 2650 1205 25 Bi 3 15
21000 BTUs) i 4
Ar condicionado
15 TUE'S 220 {psicélogo 10000 1 1150 1150 1150 5,23 2,5 Bi 3 15

BTUs) 3
Ar condicionado
16 TUE'S 220 | (coordenadora 15000 | 1 1850 1850 1850 8,41 2,5 Bi 3 15

BTUs) 3
Ar condicionado
17 TUE'S 220 {assisténcia social 1 1150 1150 1150 5,23 25 Bi 3 15

10000 BTUs) 3
Ar condicionado {sala
18 TUE'S 220 de atendimento 1 1150 1150 1150 5,23 25 Bi 2 15
10000 BTUs) 3

19 TUE'S 220 | Chuveiro (M) I 1 5500 5500 5500 25,00 | 2 | 6 Bi 3 25

20 TUE'S 220 Chuveiro (F) 1 5500 5500 5500 25,00 2 6 Bi 3 25
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21, TUE'S { 220 l Fog@do Elétrico ] p 5 ] 3000 , 3000 3000 13.64 1 2,5 Bi 3 15
TOTAL | 32690

Recepcdo 5 500 400 . /
4 TUG 127 560 3 2.5 Mono 2 15
Coordenadora 2 200 160 4,41 =
Banheiro 3 600 480
5 TuG 127 PCR 1 500 960 7,56 3 2.5 Mono 2 15
Secretdria 2 200 160
Psicopedagoga 2 200 160 !
7 800 4 2,5 M 2 15
¢ e ! Psicélogo 2 200 160 6,30 on0
Sala de Reunides 4 400 320
_ Lumindrias de
7 TUG 127 Emerubngs 10 1000 1000 1000 7.87 4 25 Mono 2 15
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e r con lcxonad . .
8 TUE'S 220 (recepgso 15000 BTUS) 1 1850 1850 1850 8,41 3 2,5 Bi 3 15
Ar condicionado
9 TUE'S 220 (coordenadora 10000 il 1150 1150 1150 2,5 Bi 3 15
5,23
BTUs) 3
. Ar condicionado ! :
10 TUE'S 220 (secretaria 10000 BTUs) 1 1150 1150 1150 5,23 3 2,5 Bi 3 15
Ar condicionado
11 TUE'S 220 {psicopedagoga 10000 1 1150 1150 1150 2,5 Bi 3 15
523
BTUs) A
- ' ] Ar condicionado ; . ’ -
12 TUE'S 220 (psicslogo 10000 BTUs) 1 1150 1150 1150 5,23 4 2,5 Bi 3 15
, Ar condicionado (sala de .
13 TUE'S 220 reuniGes 18000 BTUs) 1 2000 2000 2000 9,09 3 25 Bi 3 15
TOTAL 11770
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ANEXO 6 — RELATORIO DE DIMENSIONAMENTO DOS QUADROS DE CARGA TUG E TUEs— AMPLIACAO

2 2, 2 1
dikanar 12 1200 960 969 7,56 5 G 5
4| TUG | 127 Bt ‘ - . 1680 13,23 3 2,5 Mono | 2 15
Garagem
Coberta 2 200 160
51 TUG | 127 Areade 720 o 3 2,5 Mono | 2 15
Servigo 1 600 480 ’
Depdsito DML 1 100 80 » !
6] THG | 127 | UIDAs Oe 4 400 400 400 4 25 Mono | 2 15
Emergéncia 3,15

Ar condicionado
7| TUE'S | 220 | (Computacso 1 2000 | 2000 | 2000 | oo 3 25 B | 3 15
18000 BTUs) ;
8 | Tups | 220 | Méaquinade 1 1000 | 1000 | 1000 25 Bi | 3 15
lavar roupa 4,55 3
TOTAL 6760
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